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Zavod za ispitivanje kvalitete doo.

[ ]
ZIK Quality Superintending Company Lzd.

Stranica 1 od 1
Evid.broj: 15107

SVJEDODZBA

Certificate ,,
br. v E-2-21 948

o sigurnosti elektroinstalacijskih prbizvoda

Proizvod: INSTALACIJSKA SKLOPKA
Product:
Proizvodac¢/Trgovacka marka: NOPAL LUX
Manufacturer/Brand name:
Tip-ovi: 1) ART.3611
Tibe: 2) ART.3612
3) ART.3613
4) ART.3614
5) ART.3615
6) ART.3616
Podnositelj zahtjeva: SANTAJ PLASTIKA, d.o.o.
Applicant: sunéana 17
31550 VALPOVO
Tehnicki i drugi podaci: (Specification:)
1) Napon: 250V~50Hz 10AX
2) Stupanj zastite: P44
3) " Napomena: 1) JEDNOPOLNA SKLOPKA, 2) SERIJSKA SKLOPKA
3) IZMJENICNA SKLOPKA, 4) TIPKALO ZA ZVONO S INDIKACIJOM
5) TIPKALO ZA ZVONO S INDIKACIJOM
6) TIPKALO ZA SVJETLO S INDIKACIJOM
4) Zemlja proizvodnje: SRBIJA

Broj i datum izvjeséa o ispitivanju:
Test report number and date:

15107/ 20.01.2012

ZAKLJUCAK (CONCLUSION)

Utvrdeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedeéih normi i propisa:
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following requlations and standards:

- Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60669-1:2002+A2007
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Ovlastena osoba

\\223 237?/7 ao: 20.01.2014 Signature of authorized pgrson
Datum: 20.01.2012 /lvw’ekvdlpl.mg. e
Date: .

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod ifili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
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H Zavod za ispitivanje kvalitete doo.
Quality Superintending Company Lzd.

ZIK - ELEKTROLABORATORIJ &
10000 Zagreb, BozZidareviceva 13 IZV.IESTA C ISPITIVANJU

br. E-2- 15107
Podnositelj zahtjeva: SANTAJ PLASTIKA d.o.o.
Naziv proizvoda: INSTALACIJSKA SKLOPKA
Tip proizvoda: 1) ART.3611 ; 2) ART.3612 ; 3) ART.3613 ; ART.3614

5) ART.3615 ; 6) ART.3616
Proizvodaé/robna marka: NOPAL LUX-SRBIJA

Napon/Frekvencija/Struja:.  250V~50Hz 10AX

Stupanj zastite: P44
. 1) JEDNOPOLNA SKLOPKA
Napomens; 2) SERIJSKA SKLOPKA

3) IZMJENICNA SKLOPKA

4) KRIZNA SKLOPKA

5) TIPKALO ZA ZVONO S INDIKACIJOM
6) TIPKALO ZA SVJETLO S INDIKACIJOM

ZAKLJUCAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrdeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:
- Pravilnika o elektriénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih
naponskih granica (N.N. 41/2010);

- norme: HRN EN 60669-1:2002+A1:2007

Datum ispitivanja: 20.01.2012.

Ispitao:
Damir Jakopovi¢ dipl.ing.

Odobrio:_ . ‘Q
/lv%mtfkudp.mg

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.
Ovaj izvjestaj ne smije se ni djelomicno niti u cijelosti umnoZavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.
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IZJAVA O SUKLADNOSTI
| Broj 15107 / 2012

Proizvodaé / Uvoznik: SANTAJ PLASTIKA, d.o.o.
Sunéana 17
31550 VALPOVO
Naziv proizvoda: INSTALACIJSKA SKLOPKA
Tip/model: ART.3611
ART.3612
ART.3613
ART.3614
ART.3615
ART.3616
Proizvoda¢/ NOPAL LUX
trgovacka marka:

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima nize
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnik o elektriénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60669-1:2002+A2007

Dokument izdan od

Zavoda za ispitivanje SVJEDODZBA br. E-2- 21948 od 20.01.2012
kvalitete d.o.0.:

7%

(Ime iprezh% i funkcija odgovome osobe)

Izjavu potpisuje (u ime proizvodaca/uvoznika):

Potpis odgovorne 0so

Datum izdavanja
20.01.2012
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